CONTROLE SANITAIRE DES PVIRIEE et

2 r __EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
estinataires
@ A Rig il s S MONSIEUR LE PRESIDENT - COMITE LOCAL COUSSAY-LES-BOIS (contact@lesigny8s.fr)

NUnuvelle Aoguilane

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MAIRE (mairie.maire86@wanadoo.fr)
MADAME - EAUX DE VIENNE - AG. CHATELLERAULT (analyses-agence-chatel@eauxdevienne.fr)
— Délegation Départementale

de la Vienne

Pole Santé Publique et Environnementale
—  Service Santé Environnement

J'ai 'honneur de porter a votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur 'échantillon prélevé dans le cadre du programme de controle
sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

= Unité de Gestion : COMITE LOCAL COUSSAY-LES-BOIS

~—  Prélévement 00121340 Commune MAIRE

Unité de gestion 0046 COMITE LOCAL COUSSAY-LES-BOIS Prélevé le : mercredi 09 mars 2022 a 10h58

Installation UDI 000350 COUSSAY LES BOIS par: ANTOINE MICHEAU

Point de surveillance 0000000500 BOURG Motif visite: CS

Localisation exacte Salle des fétes robinet extérieur Tvoe d'eau : Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain Résultats Limites Références Observations

Couleur (qualitatif) Rien a signaler

Odeur (qualitatif) Rien a signaler

Saveur (qualitatif) Rien & signaler

Température de I'eau 10 °C 25

pH 7.2 unite pH deB65a9

Conductivité a 25°C 746 pSfcm de 200 a 1100

Chlore libre 0,3 mg(Cl2)/L

Chlore total 0,3 mg(CI2)/L

Analvse effectuée par . LABORATOIRE IANESCO CHIMIE, Biopéle POITIERS 8601
Tvpe de I'analvse : D1 Code SISE de I'analyse : 00121338 Référence laboratoire : E22-09351

Analyses laboratoire Résultats Limites Références Observations

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables & 22°-68h 1 UFC/mL

Bact. aér. revivifiables & 36°-44h 2 UFC/mL

Bactéries coliformes 0 UFC/(100mL})

Bact. et spores sulfito-rédu. 0 UFC/{100mL)

Entérocogues 0 UFC/(100mL)

Escherichia coli /100ml - MF 0 UFC/{100mL)
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) Rien a signaler

Turbidité néphélométrique <0,30 NFU 2
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) <0,01 mg/L 01

Nitrates (en NO3) 18 mg/L 50
FER ET MANGANESE

Fer total <10 pg/L 200
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX

Fluorures mg/L 0,18 mg/L 1,5

Sélénium 20 pg/L 10 Valeur hors limites

= ARS - Delegation Départementale de la Vienne 4 rue Micheline Ostermeyer BP 20570 86021 Poitiers Cedex Tél : 05 49 44 83 71 - Mail ; ars-dd86-eaux(@ars.sante.fr



CONCLUSION SANITAIRE ( Prélévement N° : 00121340)

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité et conforme aux références de qualité. Teneur en sélénium supérieure a la limite de qualité mais
respectant la derniére valeur guide de I'OMS fixée a 40 pg/l. La consommation de compléments alimentaires séléniés est a reconsidérer. Les autres
parametres sont conformes.

Signé a Poitiers le 18 mars 2022

Pour la Directrice de la Delégation Départementale,
I'Ingénieur d'études sanitaires

A

YVES COTTET
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